


Desconectar y drenar los sistemas de tuberias de
liquidos que arden.

Realizar todos los esfuerzos posibles para
mantener en funcionamiento los sistemas

de proteccion contra incendios durante la
inundacion. Utilizar el sistema de permisos de
puesta fuera de servicio de FM para supervisar
cualquier puesta fuera de servicio de los
sistemas de suministro de agua o proteccion
contra incendios.

Instalar barreras en la aberturas de los

edificios o barreras perimetrales temporales,

y bombas para inundaciones (utilizando equipos
homologados por FM).

Llenar sacos de arena y colocarlos alrededor
de los posibles puntos de entrada del agua y de
los equipos de proteccion contra incendios
estratégicos, como la caseta de bombas.

Asegurar o anclar cualquier almacenamiento
exterior o eguipos que no puedan trasladarse
a otra ubicacion.

Cubrir las grandes maquinas fijas con
compuestos antioxido que repelan el agua.

(si existe maquinaria en una zona que se inunda
de forma reiterada, recomendamaos considerar la
posibilidad de trasladar permanentemente estos
equipos a una zona mas elevada).

Proteger los equipos con cubiertas de plastico de
tamario adecuado en caso de que puedan verse
expuestos a gotas de condensacion procedentes
del techo.

Llenar los depdsitos de almacenamiento vacios,
tanto los elevados como los enterrados, para
evitar que floten.

Realizar una comprobacion final de las bombas
de achigue para garantizar que se encuentran
operativas.

Cerrar las valvulas manuales de las tuberias de
drenaje para evitar que se produzca un posible
reflujo a través de los drenajes del suelo o de los
elementos de fontaneria.

Comprobar que los drenajes de la cubierta, del
suelo y del exterior del edificio se encuentran
limpios y supervisarlos continuamente para
asegurarse de que se mantienen despejados.

Estudiar |a posibilidad de aumentar la seguridad
y la vigilancia en las instalaciones.

Alertar a los contratistas y a las empresas de
reparacion de equipos.

Asegurarse de que hay un equipo de salvamento
alerta y preparado para tomar las medidas
descritas en el plan de respuesta ante
emergencias por inundacion.

Ponerse en contacto con FM para revisar las
medidas de precaucion tomadas.

Después de la inundacion

Tras la inundacién, la brigada de emergencia y el
resto del personal deberan iniciar los procedimientos
de salvamento lo antes posible, empezando

por el secado inmediato de los equipos y la
deshumidificacion de las zonas mas importantes.
Ademas, se recomienda lo siguiente:

[0 Mantener operativos los sistemas de proteccion
contra incendios. Esta medida es de vital
importancia, ya que las operaciones de limpieza
podrian dar lugar a acumulaciones importantes
de materiales combustibles.

[0 Restablecer lo antes posible cualquier sistema de
proteccion contra incendios que se haya puesto
fuera de servicio, incluidos los sistemas de
notificacion de alarmas.

O Probar cualquier sistema potencialmente
afectado por la inundacion.

[0 Realizar todas las reparaciones que impliquen
trabajos de corte y soldadura utilizando el sistema
de permisos de trabajo en caliente de FM.

O Evaluar elimpacto real del incidente,
identificar las necesidades e iniciar los
trabajos programados de limpieza, reparacién
y reanudacion de las actividades.

[0 Comprobar la estabilidad estructural de los
edificios inundados antes de comenzar los
trabajos de limpieza dentro de estos.

O Comprobar sise han derramado liquidos que
arden, productos contaminantes, etc., y retirarlos
antes de comenzar con cualquier otro trabajo.

[0 Retirar las aguas estancadas que queden en
las instalaciones.

O Limpiary secar los equipos, prestando especial
atencion a los mas importantes o susceptibles
de presentar problemas (estos deberian haberse
identificado en el plan de respuesta ante
emergencias por inundacidn).

O Comprobar, limpiar y probar todos los equipos
de distribucion eléctrica y componentes de
sistemas que se hayan visto expuestos al agua de
lainundacién o a la humedad.

O Deshumidificar las zonas con humedad
y secar los materiales de aislamiento y de
construccion mojados.

[ Eliminar los residuos gue pudieran estar
presentes en las instalaciones a causa de la
inundacion y separar los materiales mojados.

[ Desarrollar un plan de respuesta ante
emergencias por inundacion en caso de que no
cuenten ya con uno.

CONTACTO

Para comunicar una puesta fuera de
servicio o localizar una oficina de FM,
visitad www.fm.com/es/contact.

¢Necesitais declarar un siniestro?

Para comunicar un siniestro, podéis
llamarnos al +34 91 766 44 33 (Espafia)
o al +52 81 8262 4700 (México/
Latinoamérica). Si lo preferis, también
podéis enviarnos un correo electrénico

a newlossparis@fm.com (Espaiia), 0 a
newlosslatinamerica@fm.com o siniestro.
lato@fm.com (México/Latinoamérica).

Para contactar directamente con vuestro
equipo de cuenta o vuestra oficina

de tramitacion de siniestros, visitad
https://www.fm.com/es/report-contact-
page/report-a-property-loss, donde
encontraréis la informacion de contacto.

Solicitar recursos de FM:

Para obtener mas ejemplares de esta
publicacion u otros recursos de FM,
haced el pedido en fmcatalog.com.

Para obtener asistencia personalizada,

poneos en contacto con nuestra oficina
de Madrid en el +34 917 664 433 o de

Monterrey en el +52 81 8262 4700.

Correo electronico:
customerservices@fm.com
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